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ドレンポンプ MIDO-JM121S / JM122S / JH121T / JH122T 配線要領

ドレンポンプ電源
単相100V電源線
（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線
（コンセントプラグなし）

エアコンの室内機基板内の
CN104、CN41または
各社HA〔JEM-A〕端子へ接続
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空調機室内機基板のHA端子が４ピンの場合

ドレンポンプ電源
単相100V電源線
（コンセントプラグ標準付属）
単相200V電源線
（コンセントプラグなし）
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三菱製HA端子接続用ケーブル
PAC-SK31HN（別売）
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エアコンの室内基板
コネクタCN51(白)

空調機室内機基板のHA端子が5ピンの場合


