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信号入力CN3、または遠方入力CN4の接続要領
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CN3、またはCN4

1
2

3

ドレン
ポンプ
モーター

ポンプ電源線

ドレンポンプの故障信号

ドレンポンプ

青

使用しないため、絶縁処理してください

短絡線を切って、
ドレンポンプの
故障信号線（青／白）を接続

日立製3Pコネクター
（PCC-1A）

白

黒

白
黒

緑／黄

  運転スイッチ（A接点）

アース

NC
COM

NO

FS（フロートスイッチ）の接続要領
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